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GLOSARIO 
 
 
Access Point: significa punto de acceso. Se trata de un dispositivo utilizado en 
redes inalámbricas de área local (WLAN - Wireless Local Area Network), una red 
local inalámbrica es aquella que cuenta con una interconexión de computadoras 
relativamente cercanas, sin necesidad de cables, estas redes funcionan a base de 
ondas de radio específicas. El Access Point entonces se encarga de ser una 
puerta de entrada a la red inalámbrica en un lugar específico y para una cobertura 
de radio determinada, para cualquier dispositivo que solicite acceder, siempre y 
cuando esté configurado y tenga los permisos necesarios. 
 
Ancho de banda: en conexiones a Internet el ancho de banda es la cantidad de 
información o de datos que se puede enviar a través de una conexión de red en un 
período de tiempo dado. El ancho de banda se indica generalmente en bit’s por 
segundo (bps), kilobit´s por segundo (kbps), o megabit´s por segundo (Mbps). 
 
Área de trabajo: es el lugar del centro de trabajo, donde normalmente un 
trabajador desarrolla sus actividades. 
 
Atenuación: disminución de la intensidad o fuerza de la señal. 
 
 
Cable de par trenzado: dos conductores eléctricos aislados son entrelazados 
para anular las interferencias de fuentes externas y diafonía de los cables 
adyacentes. 
 
Cable UTP: (Unshielded Twisted Pair), par trenzado sin blindaje. Cable de 
telecomunicaciones universalmente utilizado para conectar equipos de escritorio a 
una red. Contiene cuatro pares de cables y se clasifica en categorías dependiendo 
de la velocidad de conducción: categorías 3, 4, 5, 5e, 6 y 7. 
 
Circuito: lazo cerrado formado por un conjunto de elementos, dispositivos y 
equipos eléctricos, alimentados por la misma fuente de energía y con las mismas 
protecciones contra sobretensiones y sobretensión. No se toman los cableados 
internos de equipos como circuitos. 
 
Conductores: es un hilo (alambre) o una combinación de hilos (cable) no aislados 
entre sí, adecuados para que por ellos circule una sola corriente eléctrica. 
También existen en forma de barras rectangulares y de diseños especiales. La 
mayoría es de aluminio, aluminio recubierto con cobre, cobre, debido a su bajo 
costo. Su capacidad de transportar corriente está relacionada con su número 
atómico. 
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Confiabilidad: capacidad de un dispositivo, equipo o sistema para cumplir una 
función requerida, en unas condiciones y tiempo dados. Equivale a fiabilidad. 
 
Decodificador: los decodificadores son circuitos combinacionales basados en 
puertas lógicas que trasforman un código de tipo binario en código decimal. Su 
función consiste en activar una sola de sus salidas dependiendo del estado lógico 
en que se encuentren sus entradas. 
 
Fibra óptica: empleado habitualmente en redes de datos como medio de 
transmisión; en el cual un hilo muy fino de material transparente, vidrio o 
materiales plásticos, nos permite enviar pulsos de luz que representan los datos a 
transmitir. 
 
Hardware conexión: se refiere a los objetos físicos para que la conexión a la red 
funcione. Estos son por ejemplo router, el modem, el teléfono, el ordenador, etc. 
 
HDPE: es un polímero de la familia de los polímeros olefínicos (como 
el polipropileno), o de los polietilenos. Su fórmula es (-CH2-CH2-)n. Es 
un polímerotermoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno. Se 
designa como HDPE (por sus siglas en inglés, High Density Polyethylene) 
o PEAD (polietileno de alta densidad). Este material se utiliza, entre otras cosas, 
para la elaboración de envases plásticos desechables. 
 
Intranet: Es una red de ordenadores privados que utiliza tecnología Internet para 
compartir dentro de una organización parte de sus sistemas de información y 
sistemas operacionales. 
 
LAN: una LAN es una red que conecta los ordenadores en un área relativamente 
pequeña y predeterminada (como una habitación, un edificio, o un conjunto de 
edificios). 
 
Modem: es un dispositivo que sirve para enviar una señal llamada moduladora 
mediante otra señal llamada portadora. 
 
Plano de trabajo: es la superficie horizontal, vertical u oblicua, en la cual el 
trabajo es usualmente realizado, y cuyos niveles de iluminación deben ser 
especificados y medidos. 
 
Red de área local: se refiere a la conexión de varios equipos (personales) para 
compartir información, son de pocos kilómetros. 
 
Reglamento Técnico: documento en el que se establecen las características de 
un producto, servicio o los procesos y métodos de producción, con inclusión de las 
disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria. 
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Router: también conocido como encaminador, enrutador, direccionador o ruteador 
es un dispositivo de hardware usado para la interconexión de redes informáticas 
que permite asegurar el direccionamiento de paquetes de datos entre ellas o 
determinar la mejor ruta que deben tomar.  
 
Sistema de puesta atierra (SPT): grupo de elementos conductores 
equipotenciales, en contacto eléctrico con el suelo o una masa metálica de 
referencia común, que distribuye las corrientes eléctricas de falla en el suelo o en 
la masa. Comprende electrodos, conexiones y cables enterrados. 
 
Switch: es un dispositivo de conmutación que permite el control de distintos 
equipos con tan sólo un monitor, un teclado y un ratón. 
Tienen "n" entradas y 2n  salidas. 
 
TIC:  las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son todas aquellas 
herramientas y programas que tratan, administran, transmiten y comparten la 
información mediante soportes tecnológicos. La informática, Internet y las 
telecomunicaciones son las TIC más extendidas, aunque su crecimiento y 
evolución están haciendo que cada vez surjan cada vez más modelos. 
 
Vida Útil: eiempo durante el cual un bien cumple la función para la que fue 
concebido. 
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RESUMEN 
 
 
En este proyecto se encuentra el diseño de la red de telecomunicaciones de la 
Institución Educativa Rafael Uribe Uribe sede Victoria, el cual cumple con la 
normatividad vigente. 
 
Se implementará el sistema de puesta a tierra para proteger las instalaciones de la 
Institución Educativa, equipos y bienes en general. 
 
Se darán a conocer las condiciones actuales de la red de voz, datos y equipos que 
la conforman, especificando su ubicación y la función de cada uno de ellos, se 
daran las respectivas recomendaciones para así obtener un mayor 
aprovechamiento de las instalaciones de la red de voz y datos de la institución. 
 
En el diseño se encuentra la distribución de los diferentes puntos de red de datos, 
telefonía, también la distribución para las salas de sistemas con sus respectivos 
racks. 
 
Se incluye también el presupuesto del proyecto donde se muestra detalladamente  
los elementos necesarios que se utilizaran para la elaboración de este proyecto y 
así mejorar la red de telecomunicaciones de esta Institución Educativa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han evolucionado 
enfáticamente en los últimos años, debidas especialmente a su capacidad de 
interconexión a través de la red. Esta nueva fase de desarrollo va a tener gran 
impacto en la organización de la enseñanza y el proceso de aprendizaje, 
posibilitando nuevos procesos de enseñanza, aprovechando las funcionalidades 
que ofrecen las TIC. 
 
Las TIC permiten crear nuevos entornos on-line de aprendizaje, que elimina la 
exigencia de coincidencia en el espacio y el tiempo de profesores y estudiantes, 
unas de las ventajas de estas nuevas tecnologías es la fibra óptica que es usada 
por muchas compañías de telecomunicaciones para transmitir señales telefónicas, 
comunicación vía Internet, y señales de televisión por cable. Debido a su baja 
atenuación e inmunidad al ruido, la fibra óptica tiene grandes ventajas sobre el 
cable de cobre. Por eso es utilizado en largas distancias y aplicaciones de alta 
demanda. Sin embargo el desarrollo de infraestructura dentro de las ciudades era 
relativamente difícil y los sistemas de fibra óptica eran complicados y costosos de 
instalar y operar. Debido a estas dificultades, los sistemas de comunicación de 
fibra óptica, al principio, fueron instalados principalmente en aplicaciones de larga 
distancia, donde podían utilizar su capacidad de transmisión al máximo, 
compensando el alto costo. 
 
Se hace necesario entonces realizar un diseño innovador y seguro de la red de los 
sistemas de telecomunicaciones de la Institución Educativa, que garanticen en un 
futuro el préstamo de un servicio adecuado a las necesidades de sus estudiantes. 
 
Las redes de telecomunicaciones de la Institución han tenido mejoras en sus 
instalaciones pero aun así, no se encontró documentación de las mismas. 
 
Se realizó la propuesta de mejoramiento de la red de telecomunicaciones y una 
verificación de  que se cumplan las normas estipuladas en la resolución 3499 del 
2011 que se implementa mediante el RITEL (Redes Internas de 
Telecomunicación), generando así un bienestar para la Institución en el momento 
que decidan llevar a cabo los diseños propuestos en el presente proyecto, razón 
por la cual se realizó un presupuesto estimado para su implementación. 
17 
 
OBJETIVOS 
 
 
Objetivo general 
 
Presentar un diseño para el mejoramiento de las redes de voz y de datos de la   
Institución Educativa Rafael Uribe Uribe sede Victoria,  ubicada en la ciudad de 
Pereira. 
 
Objetivos específicos 
 
 Realizar el levantamiento de la red actual, mediante planos digitalizados. 
 
 Diagnosticar el estado actual y determinar las nuevas necesidades para la red 
de voz y de datos. 
 
 Realizar el nuevo diseño de la redes de voz y datos. 
 
 Elaborar el presupuesto para la implementación de la nueva red de voz y 
datos.  
 
 Entregar un documento con la propuesta para la actualización de las redes de 
voz y datos a la Institución Educativa. 
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1. MARCO REFERENCIAL 
1.1 RED DE TELECOMUNICACIONES 
 
Un Sistema de telecomunicaciones consiste en una infraestructura física a través 
de la cual se transporta la información desde la fuente hasta el destino, y con base 
en esa infraestructura se ofrecen a los usuarios los diversos servicios de 
telecomunicaciones. Para recibir un servicio de telecomunicaciones, un usuario 
utiliza un equipo terminal a través del cual obtiene entrada a la red por medio de 
un canal de acceso. Cada servicio tiene distintas características, puede utilizar 
diferentes redes de transporte y por tanto el usuario requiere de distintos equipos 
terminales.  
 
El desarrollo actual de las comunicaciones, vídeo conferencia, telefax, servicios 
multimedia, redes de ordenadores, hace necesario el empleo de un sistema de 
cableado estructurado avanzado, capaz de soportar todas las necesidades de 
comunicación como es el PDS. (Premises Distribution System). 
 
Estas tecnologías se están utilizando en: hospitales, hoteles, recintos feriales y de 
exposiciones, áreas comerciales, edificios industriales. En conjunto, a todo el 
cableado de un edificio se llama sistema y a cada parte en la que se subdivide se 
llama subsistema. Se llama estructurado porque obedece a esta estructura 
definida. Existen varios tipos de cableado estructurados según la aplicación en 
que se usen, aunque por lo general se les denomina a todas PDS. Las variaciones 
de unas a otras son, el tipo de componentes utilizados según el ambiente donde 
se usen, como por ejemplo cables y elementos especiales para ambientes ácidos 
o húmedos. Estas se miden en función de su máxima capacidad de transmisión. 
 
 Cableado de categoría 1: Descrito en el estándar EIA/TIA 568B. El cableado 
de Categoría 1 se utiliza para comunicaciones telefónicas y no es adecuado 
para la transmisión de datos. 
 
 Cableado de categoría 2: El cableado de categoría 2 puede transmitir datos a 
velocidades de hasta 4 Mbps. 
 
 Cableado de categoría 3: El cableado de categoría 3 se utiliza en 
redes10BaseT y puede transmitir datos a velocidades de hasta 10 Mbps. 
 
 Cableado de categoría 4: El cableado de categoría 4 se utiliza en redes Token 
Ring y puede transmitir datos a velocidades de hasta 16 Mbps. 
 
 Cableado de categoría 5: El cableado de categoría 5 puede transmitir datos a 
velocidades de hasta 100 Mbps ó 100 BaseT 
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 Cableado de categoría 6: Redes de alta velocidad hasta 1Gbps. 
 
 Cableado de categoría 7: fue creado para permitir 10 Gigabit por segundo. 
 
En la Figura 1 se observa la tabla de frecuencias según la categoría del cableado. 
Figura 1. Frecuencias categoría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
 
Categoria Uso Ancho de Banda 
CAT 1 Voz solamente ( cable telefonico) 0,4 MHz 
CAT 2 Datos hasta de 4 Mbps (Localtalk, Apple) 4 MHz 
CAT 3 Datos hasta de 10 Mbps ( Ethernet 10Base-T) 16 MHz 
CAT 4 Datos hasta de 20 Mbps (Token Ring)  20 MHz 
CAT 5 Datos hasta de 100 Mbps (FastEthernet 100Base-T) 100 MHz 
CAT 5e 
Datos hasta de 1000 Mbps (Gigabit Ethernet 1000Base-
T)  100 MHz 
CAT 6 Datos hasta de 10 Gigabits (10Gbase-T) 250 MHz 
* Todas las especificaciones están a 100 metros 
 
Fuente [10] 
1.1.1 Cable UTP categoria 6 
CAT 6 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1) es un estándar de cables para Gigabit Ethernet y 
otros protocolos de redes que es backward compatible (compatible con versiones 
anteriores) con los estándares de categoría 5/5e y categoría 3. La categoría 6 
posee características y especificaciones para crosstalk y ruido. El estándar de 
cable es utilizable para 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-TX (Gigabit 
Ethernet). Alcanza frecuencias de hasta 250 MHz en cada par. 
 
El cable UTP categoría 6 se ha diseñado, desde su concepción para garantizar un 
soporte óptimo de protocolos de transmisión de datos a alta velocidad, con 
prestaciones superiores a 1 Gbps, hasta la estación de trabajo. Está destinado 
específicamente a todos los nuevos niveles de rendimiento eléctrico adicional 
requeridos por aplicaciones de alta velocidad que funcionen en modo full dúplex, 
incluyendo los requisitos de diafonía de extremo lejano y de balance.  
1.1.2 Composición del cable 
el cable está compuesto por 8 hilos de alambre de cobre trenzado para cableado 
horizontal (ver Figura 2). Aunque la categoría 6 está a veces hecha con cable 23 
AWG, esto no es un requerimiento; la especificación ANSI/TIA-568-B.2-1 aclara 
que el cable puede estar hecho entre 22 y 24 AWG, mientras que el cable cumpla 
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todos los estándares de prueba indicados. Cuando es usado como un patch cord 
es normalmente terminado con conectores RJ45 y sus pares de hilos son en cable 
para facilitar su flexibilidad.   
 
Si se conectan componentes de diferentes categorías entre sí, el rendimiento de la 
señal quedará limitado a la menor categoría. Como todos los cables definidos por 
TIA/EIA-568-B, el largo máximo de un cable categoría 6 horizontal es de 90 
metros (295 pies). Un canal completo (cable horizontal más cada final) está 
permitido a llegar a los 100 metros en extensión. 
1.1.3 Atenuación 
Las señales de transmisión a través de largas distancias están sujetas a distorsión 
que es una pérdida de fuerza o amplitud de la señal. La atenuación es la razón 
principal de que el largo de las redes tenga varias restricciones. Si la señal se 
hace muy débil, el equipo receptor no interceptará bien o no reconocerá esta 
información. Esto causa errores, bajo desempeño al tener que retransmitir la 
señal. Se usan repetidores o amplificadores para extender las distancias de la red 
más allá de las limitaciones del cable. La atenuación se mide con aparatos que 
inyectan una señal de prueba en un extremo del cable y la miden en el otro 
extremo. 
1.1.4 Capacitancia 
La capacitancia puede distorsionar la señal en el cable, entre más largo sea el 
cable, y más delgado el espesor del aislante, mayor es la capacitancia, lo que 
resulta en distorsión. La capacitancia es la unidad de medida de la energía 
almacenada en un cable. Los probadores de cable pueden medir la capacitancia 
de este par para determinar si el cable ha sido roscado o estirado. La capacitancia 
del cable par trenzado en las redes está entre 17 y 20 pF. 
1.1.5 Impedancia y distorsión por retardo 
Una señal formada de varias frecuencias es propensa a la distorsión por retardo 
causada por la impedancia, la cual es la resistencia al cambio de las diferentes 
frecuencias. Esta puede provocar que los diferentes componentes de frecuencia 
que contienen las señales lleguen fuera de tiempo al receptor. Si la frecuencia se 
incrementa, el efecto empeora y el receptor estará imposibilitado de interpretar las 
señales correctamente. Este problema puede resolverse disminuyendo el largo del 
cable. Nótese que la medición de la impedancia es utilizada  para detectar roturas 
del cable o falta de conexiones. El cable debe tener una impedancia de 100 ohm 
en la frecuencia usada para transmitir datos. 
21 
 
1.1.6 Características 
El cable de par trenzado presenta muchas ventajas. Es de fácil instalación y es 
más económico que los demás tipos de medios para networking. De hecho, el 
UTP cuesta menos por metro que cualquier otro tipo de cableado para una red 
LAN. Sin embargo, la ventaja real es su tamaño. Debido a que su diámetro 
externo es tan pequeño, el cable UTP no llena los ductos para el cableado tan 
rápidamente como sucede con otros tipos de cables. Esto puede ser un factor 
sumamente importante a tener en cuenta, en especial si se está instalando una 
red en un edificio antiguo. Además, si se está instalando el cable UTP con un 
conector RJ-45, las fuentes potenciales de ruido de la red se reducen 
enormemente y prácticamente se garantiza una conexión sólida y de buena 
calidad. 
 
El cable UTP es más susceptible al ruido eléctrico y a la interferencia que otros 
tipos de medios para networking y la distancia que puede abarcar la señal sin el 
uso de repetidores es menor para UTP que para los cables coaxiales y de fibra 
óptica. [11] 
 
En la Figura 2 se observa la estructura de un cable UTP categoría 6. 
Figura 2. Cable UTP Categoría 6 
 
 
Fuente [10] 
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1.1.7 Cable coaxial 
Este tipo de cable está compuesto de un hilo conductor central de cobre rodeado 
por una malla de hilos de cobre. El espacio entre el hilo y la malla lo ocupa un 
conducto de plástico que separa los dos conductores y mantiene las propiedades 
eléctricas. Todo el cable está cubierto por un aislamiento de protección para 
reducir las emisiones eléctricas. El ejemplo más común de este tipo de cables es 
el coaxial de televisión. 
 
En la Figura 3 se observa la composición interna de un cable coaxial. 
Figura 3. Cable coaxial 
 
 
Fuente [10] 
1.1.7.1 Cámaras IP 
Es una cámara que emite las imágenes directamente a la red sin necesidad de un 
ordenador. Una cámara de red incorpora su propio miniordenador, lo que le 
permite emitir vídeo por sí misma. 
 
Además de comprimir el vídeo y enviarlo, puede tener una gran variedad de 
funciones: 
 Envío de correos electrónicos con imágenes. 
 Activación mediante movimiento de la imagen. 
 Activación mediante movimiento de sólo una parte de la imagen. 
 Creación una máscara en la imagen, para ocultar parte de ella o colocar un 
logo. 
 Activación a través de otros sensores. 
 Control remoto para mover la cámara y apuntar a una zona. 
 Programación de una secuencia de movimientos en la propia cámara. 
 Posibilidad de guardar y emitir los momentos anteriores a un evento. 
 Utilización de diferente cantidad de fotogramas según la importancia de la 
secuencia. Para conservar ancho de banda. 
 Actualización de las funciones por software. 
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Las cámaras IP permiten ver en tiempo real qué está pasando en un lugar, aunque 
esté a miles de kilómetros de distancia. Son cámaras de vídeo de gran calidad que 
tienen incluido un ordenador a través del que se conectan directamente a Internet. 
 
Una cámara IP (o una cámara de red) es un dispositivo que contiene: 
 
 Una cámara de vídeo de gran calidad, que capta las imágenes 
 Un chip de compresión que prepara las imágenes para ser transmitidas por 
Internet. 
 Un ordenador que se conecta por sí mismo a Internet 
 
En la Figura 4 se observan dos tipos de cámaras IP. 
Figura 4. Cámara IP 
 
 
Fuente [10] 
. 
1.2 CABLEADO HORIZONTAL 
 
El sistema de cableado horizontal es la porción del sistema de cableado de 
telecomunicaciones que se extiende del área de trabajo al cuarto de 
telecomunicaciones o viceversa. El cableado horizontal consiste de dos elementos 
básicos: 
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1.2.1 Cable horizontal y hardware de conexión 
Proporcionan los medios básicos para transportar señales de telecomunicaciones 
entre el área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. Estos componentes 
son los "contenidos" de las rutas y espacios horizontales. 
1.2.1.1 Rutas y espacios 
Las rutas y espacios horizontales son utilizados para distribuir y soportar cable 
horizontal y conectar hardware entre la salida del área de trabajo y el cuarto de 
telecomunicaciones. Estas rutas y espacios son los "contenedores" del cableado 
horizontal. 
 
 Si existiera cielo raso suspendido se recomienda la utilización de canaletas 
para transportar los cables horizontales. 
 
 Una tubería de ¾  de pulgada por cada dos cables UTP. 
 
 Una tubería de 1 pulgada por cada cable de dos fibras ópticas. 
 
 Los radios mínimos de curvatura deben ser bien implementados. 
1.2.1.2 Canaletas 
Las canaletas son tubos metálicos o plásticos que conectados de forma correcta 
proporcionan al cable una mayor protección en contra de interferencias 
electromagnéticas originadas por los diferentes motores eléctricos. 
 
Para que las canaletas protejan a los cables de dichas perturbaciones es 
indispensable la óptima instalación y la conexión perfecta en sus extremos. 
 
En la Figura 5 se observa una canalización para una red de telecomunicaciones. 
Figura 5. Canaletas 
 
 
Fuente [10] 
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1.2.1.3 Componentes del cableado horizontal 
 
 Las salidas (cajas/placas/conectores) de telecomunicaciones en el área de 
trabajo.  
 
 Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del área de 
trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. 
 
 Paneles de empalme (patch panel) y cables de empalme utilizados para 
configurar las conexiones de cableado horizontal en el cuarto de 
telecomunicaciones. 
 
Se deben hacer ciertas consideraciones a la hora de seleccionar el cableado 
horizontal: contiene la mayor cantidad de cables individuales en el edificio. 
 
Consideraciones de diseño: los costes en materiales, mano de obra e interrupción 
de labores al hacer cambios en el cableado horizontal pueden ser muy altos. Para 
evitar estos costes, el cableado horizontal debe ser capaz de manejar una amplia 
gama de aplicaciones de usuario. La distribución horizontal debe ser diseñada 
para facilitar el mantenimiento y la relocalización de áreas de trabajo. El diseñador 
también debe considerar incorporar otros sistemas de información del edificio (por 
ej. televisión por cable, control ambiental, seguridad, audio, alarmas y sonido) al 
seleccionar y diseñar el cableado horizontal. 
 
En la Figura 6 se observa un diseño de cableado estructurado. 
Figura 6. Cableado estructurado horizontal 
 
Fuente [10] 
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1.2.1.4 Distancias 
Sin importar el medio físico, la distancia horizontal máxima no debe exceder 90 m. 
La distancia se mide desde la terminación mecánica del medio en la interconexión 
horizontal en el cuarto de telecomunicaciones hasta el toma/conector de 
telecomunicaciones en el área de trabajo. Además se recomiendan las siguientes 
distancias: se separan 10 m para los cables del área de trabajo y los cables del 
cuarto de telecomunicaciones (cordones de parcheo, jumper y cables de equipo), 
ver Figura 7. 
 
En la Figura 7 están las medidas máximas que se permiten en el cableado 
horizontal. 
Figura 7. Distancias máximas 
 
 
Fuente [10] 
1.2.1.5 Medios reconocidos 
 
Se reconocen tres tipos de cables para el sistema de cableado horizontal: 
 
 Cables de par trenzado sin blindar (UTP) de 100 ohm y cuatro pares. 
 
 Cables de par trenzado blindados (STP) de 150 ohm y cuatro pares. 
 
 Cables de fibra óptica multimodo de 62.5/125 um (micrometros) y dos fibras.[1] 
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1.3 CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 
Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio utilizada para el uso 
exclusivo de equipo asociado con el sistema de cableado de telecomunicaciones. 
El espacio del cuarto de comunicaciones no debe ser compartido con 
instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones. El cuarto de 
telecomunicaciones debe ser capaz de albergar equipos de telecomunicaciones, 
terminaciones de cable y cableado de interconexión asociado. 
El diseño de los cuartos de telecomunicaciones debe considerar, además de voz y 
datos, la incorporación de otros sistemas de información del edificio tales como 
televisión por cable (CATV), alarmas, seguridad, audio y otros sistemas de 
telecomunicaciones. Todo edificio debe contar con al menos un cuarto de 
telecomunicaciones o cuarto de equipo. No hay un límite máximo en la cantidad de 
cuartos de telecomunicaciones que pueda haber en un edificio. 
1.3.1 Router (Encaminador) 
Dispositivo de hardware usado para la interconexión de redes informáticas que 
permite asegurar el direccionamiento de paquetes de datos entre ellas o 
determinar la mejor ruta que deben tomar. Opera en la capa tres del modelo 
OSI/ISO. 
1.3.1.1 Router inalámbrico 
A pesar de que tradicionalmente los router solían tratarse con redes fijas 
(Ethernet, ADSL, RDSI...), en los últimos tiempos han comenzado a aparecer 
router que permiten realizar una interfaz entre redes fijas y móviles (Wi-Fi, GPRS, 
Edge) Un router inalámbrico comparte el mismo principio que un router tradicional. 
La diferencia es que éste permite la conexión de dispositivos inalámbricos a las 
redes a las que el router está conectado mediante conexiones por cable, esto se 
logra gracias a la antena receptora que tiene el router inalámbrico como se ve en 
la Figura 8.La diferencia existente entre este tipo de router viene dada por la 
potencia que alcanzan, las frecuencias y los protocolos en los que trabajan. En Wi-
Fi estas distintas diferencias se dan en las denominaciones como clase a, b, g y n. 
Ver figura 8.  
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Figura 8. Router 
 
Fuente [10] 
1.3.2 Modem (Modulador demodulador) 
Periférico de entrada/salida, que puede ser interno o externo a una computadora, 
y sirve para a conectar una línea telefónica con la computadora. Se utiliza para 
acceder a internet u otras redes, realizar llamadas, etc. 
 
Los datos transferidos desde una línea de teléfono llegan de forma analógica. El 
módem se encarga de "demodular" para convertir esos datos en digitales. Los 
módems también deben hacer el proceso inverso, "modular" los 
datos digitales hacia analógicos, para poder ser transferidos por la línea telefónica. 
 
Existen módems especiales llamados módems digitales. Técnicamente hablando, 
estos módems no pueden llamarse así, pues no hay ningún tipo de 
modulación/demodulación (pues la línea que transmite los datos es digital). 
Básicamente existen tres tipos de módems digitales, que sirven para tres tipos de 
conexiones, módem ISDN o adaptador terminal, módem DSL o ADSL, Cable-
módem. 
1.3.2.1 Cable modem 
Un cable módem es un tipo especial de módem diseñado para modular la señal de 
datos sobre una infraestructura de televisión por cable. Cuando se habla 
de Internet por cable, se hace referencia a la distribución del servicio de Internet a 
través de esta infraestructura de telecomunicación. El cable módem es utilizado 
principalmente para distribuir acceso a Internet de banda ancha aprovechando el 
ancho de banda que no se utiliza en la red de TV por cable. En la Figura 9 se 
observa un cable modem convencional. Ver Figura 9. 
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Figura 9. Cable modem 
 
 
Fuente [10] 
1.3.3 Switch (Conmutador) 
Se trata de un dispositivo inteligente utilizado en redes de área local (LAN -Local 
Área Network), una red local es aquella que cuenta con una interconexión de 
computadoras relativamente cercanas por medio de cables. La función primordial 
del switch es unir varias redes entre sí, sin examinar la información lo que le 
permite trabajar de manera muy veloz, ya que solo evalúa la dirección de destino, 
aunque actualmente se combinan con la tecnología router para actuar como filtros 
y evitar el paso de tramas de datos dañadas. En la Figura 11 se observa un switch 
de 9 puertos. Ver Figura 10. [5] 
Figura 10. Switch 
 
 
Fuente [10] 
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1.3.4 Conector RJ45 (registered jack 45) 
Es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de cableado 
estructurado, (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). Posee ocho pines o conexiones 
eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado. 
Es utilizada comúnmente con estándares como TIA/EIA-568-B, que define la 
disposición de los pines. Ver Figura 11. 
Una aplicación común es su uso en cables de red Ethernet, donde suelen usarse 8 
pines (4 pares). Otras aplicaciones incluyen terminaciones de teléfonos (4 pines o 
2 pares).  
 
 Cable cruzado: es un cable que interconecta todas las señales de salida en 
un conector con las señales de entrada en el otro conector, y viceversa; 
permitiendo a dos dispositivos electrónicos conectarse entre sí con una 
comunicación full duplex. El término se refiere - comúnmente - al cable 
cruzado de Ethernet, pero otros cables pueden seguir el mismo principio. 
También permite transmisión confiable vía una conexión ethernet. 
 
 Cable directo: sirve para conectar dispositivos desiguales, como un 
computador con un hub o switch. En este caso ambos extremos del cable 
deben tener la misma distribución. No existe diferencia alguna en la 
conectividad entre la distribución 568B y la distribución 568A siempre y 
cuando en ambos extremos se use la misma.[9] 
 
En la Figura 11 se observa los tipos de conexiones de un RJ-45. 
Figura 11. Conector RJ45 categoría 6 
 
 
Fuente [10] 
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1.3.5 Patch Panel 
Son utilizados en algún punto de una red informática donde todos los cables de 
red terminan. Se puede definir como paneles donde se ubican los puertos de una 
red, normalmente localizados en un bastidor o rack de telecomunicaciones. Todas 
las líneas de entrada y salida de los equipos (ordenadores, servidores, 
impresoras... etc.) tendrán su conexión a uno de estos paneles. 
 
En una red LAN, el patch panel conecta entre sí a los ordenadores de una red, y a 
su vez, a líneas salientes que habilitan la LAN para conectarse a Internet o a otra 
red WAN. Las conexiones se realizan con “patch cords” o cables de parcheo, que 
son los que entrelazan en el panel los diferentes equipos. 
 
Los patch panel permiten hacer cambios de forma rápida y sencilla conectando y 
desconectando los cables de parcheo. Esta manipulación de los cables se hará 
habitualmente en la parte frontal, mientras que la parte de atrás del panel tendrá 
los cables más permanentes y que van directamente a los equipos centrales 
(switches, routers, concentradores... etc.). 
Los hay de diferentes modelos y pueden ser usados, no solo con datos y 
teléfonos, sino con aplicaciones de video y audio. El tipo de cable puede ser 
también variado, desde cable de pares a coaxial y fibra, dependiendo de los 
elementos que queramos interconectar. Ver Figura 12. [6] 
Figura 12. Patch panel 
 
 
Fuente [13] 
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1.3.6 Rack 
Es un armario o estantería destinada a alojar equipamiento electrónico, informático 
y de comunicaciones. Sus medidas están normalizadas (un ancho de 19 pulgadas) 
para que sea compatible con el equipamiento de cualquier fabricante. 
 
Los racks son útiles en un centro de proceso de datos, donde el espacio es 
escaso y se necesita alojar un gran número de dispositivos. Estos dispositivos 
suelen ser: 
 Servidores cuya carcasa ha sido diseñada para adaptarse al bastidor. Existen 
servidores de 1, 2 y 4 unidades rack; y servidores blade que permiten 
compactar más compartiendo fuentes de alimentación y cableado. 
 Conmutadores y enrutadores de comunicaciones. 
 Paneles de parcheo, que centralizan todo el cableado de la planta. 
 Cortafuegos. 
El equipamiento simplemente se desliza sobre un raíl horizontal y se fija con 
tornillos. También existen bandejas que permiten apoyar equipamiento no 
normalizado. Por ejemplo, un monitor o un teclado. 
 
En la Figura 13 se observa un rack con sus respectivos equipos. 
Figura 13. Rack 
 
 
Fuente [13] 
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1.3.7 UPS (Uninterruptible Power Supply) 
Un UPS es una fuente de suministro eléctrico que posee una batería con el fin de 
seguir dando energía a un dispositivo en el caso de interrupción eléctrica. Los 
UPS son llamados en español SAI (Sistema de alimentación ininterrumpida). UPS 
significa en inglés Uninterruptible Power Supply.  (Ver Figura 18.)  
 
Los UPS suelen conectarse a la alimentación de las computadoras, permitiendo 
usarlas varios minutos en el caso de que se produzca un corte eléctrico. Algunos 
UPS también ofrecen aplicaciones que se encargan de realizar ciertos 
procedimientos automáticamente para los casos en que el usuario no esté y se 
corte el suministro eléctrico.  
 
Tipos de UPS 
 
 SPS (standby power systems) u off-line: un SPS se encarga de monitorear la 
entrada de energía, cambiando a la batería apenas detecta problemas en el 
suministro eléctrico. Ese pequeño cambio de origen de la energía puede tomar 
algunos milisegundos. Más información en: UPS off-line. 
 
UPS on-line: un UPS on-line, evita esos milisegundos sin energía al producirse un 
corte eléctrico, pues provee alimentación constante desde su batería y no de 
forma directa. El UPS on-line tiene una variante llamada by-pass. Más información 
en: UPS on-line. [11] 
Figura 14. UPS (Uninterruptible Power Supply) 
 
 
Fuente [10] 
1.4 TOPOLOGIA DE UNA RED DE TELECOMUNICACIONES 
 
Es el término que se usa para describir la forma en que se organiza la 
interconexión para la comunicación entre dos o más usuarios. Existen varias  
topologías como se ve en la Figura 15. 
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Figura 15. Topologías de una red de telecomunicaciones 
 
 
 
Fuente [10] 
1.5 SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 
 
El sistema de puesta a tierra y puenteo establecido en la norma estándar 
ANSI/TIA/EIA-607 es un componente importante de cualquier sistema de cableado 
estructurado moderno. El gabinete deberá disponer de una toma de tierra, 
conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, para efectuar las 
conexiones de todo equipamiento. El conducto de tierra no siempre se halla 
indicado en planos y puede ser único para ramales o circuitos que pasen por las 
mismas cajas de pase, conductos o bandejas. Los cables de tierra de seguridad 
serán puestos a tierra en el subsuelo.La función del sistema de puesta a tierra es 
doble: 
 
Proporcionar un camino de impedancia suficientemente baja, de tal modo que ante 
el evento de una falla a tierra de un conductor activo, fluya por una ruta 
predeterminada una corriente suficiente, que permita operar al dispositivo de 
protección del circuito. 
 
En las reglamentaciones, se han planteado diversas definiciones para describir los 
diferentes tipos de conductores de tierra usados. Los tipos son: 
1.5.1 Conductor de protección de circuito 
Este es un conductor separado instalado con cada circuito y está presente para 
asegurar que parte o toda la corriente de falla vaya a tierra a través de él. Puede 
ser un conductor individual, la cubierta metálica exterior de un cable o la estructura 
de un ducto metálico. 
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1.5.1.1 Conductores de conexión 
Estos conductores aseguran que las partes conductivas expuestas (tales como 
carcasas metálicas) permanezcan aproximadamente al mismo potencial durante 
condiciones de falla eléctrica. Las dos formas de conductores de conexión son: 
 
Conductores de conexión equipotencial principales, que conectan entre sí y a 
tierra, partes conductivas expuestas que normalmente no llevan corriente, pero 
podrían hacerlo bajo una condición de falla. Estas conexiones normalmente unen 
al sistema de puesta a tierra tuberías metálicas de gas y agua expuestas que 
ingresan a la instalación, estructura metálica del edificio y servicios principales. En 
el interior de instalaciones, estas conexiones deben ser de un cierto tamaño 
mínimo (al menos 6 mm²) y generalmente no necesitan ser mayor que 25 mm² en 
cobre. 
 
Nota: A las tuberías que ingresan a una instalación, debe incorporársele un 
acoplamiento aislante en el punto de ingreso, para evitar potenciales transferidos. 
Conductores de conexión suplementarios, son para asegurar que el equipo 
eléctrico y otros items de material conductivo en zonas específicas estén 
conectados entre sí y permanecen sustancialmente al mismo potencial. Se usa en 
adición a los conductores de conexión equipotencial principales y conductor de 
protección de circuito. 
 
En el interior de subestaciones eléctricas, los conductores de conexión y de tierra 
necesitan ser de tamaño suficiente ya que ellos pueden llevar una buena cantidad 
de corriente de falla hasta por tres segundos, sin daño. El nivel de corriente 
mostrado es aquél calculado de acuerdo a una temperatura ambiente de 30º C, 
duración de falla de 3 segundos y temperaturas máximas de 375 0ºC y 295 0ºC 
para el cobre y el aluminio respectivamente. Se aplica una formulación diferente 
de acuerdo a la situación, de modo que siempre debiera consultarse las normas 
antes de asignar un nivel de corriente. También debiera hacerse alguna 
estimación respecto de pérdida de material por corrosión a lo largo de la vida de la 
instalación. 
 
Máxima corriente kA: (12.0), (18.5), (22.0) 
Sección de cinta (mm) Cobre: (4 x 25), (4 x 40), (4 x 50) 
Sección de Cinta (mm) Aluminio: (4 x 40), (6 x 40), (6 x 50) 
 
Para conductores de conexión, es esencial que el tamaño escogido del conductor 
sea capaz de llevar el valor total de la corriente de falla estimada. Si ocurre una 
falla, la totalidad de la corriente de falla puede fluir a través del conductor de tierra 
hacia el sistema de electrodos enterrados. Al llegar ahí se diversificará entre los 
electrodos, por lo tanto, éstos pueden a menudo tener una sección menor que el 
conductor de conexión o de tierra principal. 
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1.5.2 Electrodos a tierra 
El electrodo de tierra es el componente del sistema de puesta a tierra que está en 
contacto directo con el terreno y así proporciona un medio para botar o recoger 
cualquier tipo de corrientes de fuga a tierra. En sistemas puestos a tierra se 
requerirá normalmente llevar una corriente de falla bastante grande por un corto 
período de tiempo y, en consecuencia, se necesitará tener una sección 
suficientemente grande como para ser capaz de llevar esta corriente en forma 
segura. Los electrodos deben tener propiedades mecánicas y eléctricas 
adecuadas para continuar respondiendo las solicitaciones durante un periodo de 
tiempo relativamente largo, en el cual es difícil efectuar ensayos reales o 
inspección. El material debe tener buena conductividad eléctrica y no corroerse 
dentro de un amplio rango de condiciones de suelo. Los materiales usados 
incluyen cobre, acero galvanizado, acero inoxidable y fierro fundido. El cobre 
generalmente es el material preferido por las razones que se describirán 
posteriormente. El aluminio se usa algunas veces para conexiones fuera del 
terreno, pero la mayoría de los estándares prohíben su uso como electrodo de 
tierra debido al riesgo de corrosión acelerada. El producto corrosivo -una capa de 
óxido- deja de ser conductivo y reduce la efectividad de la puesta a tierra.  
El electrodo puede tomar diversas formas: barras verticales, placas y conductores 
horizontales. Las formas más comunes se describen a continuación. 
1.5.3 Barras  
Esta es la forma más común de electrodos, porque su costo de instalación es 
relativamente barato y pueden usarse para alcanzar en profundidad, suelo de baja 
resistividad, sólo con excavación limitada y relleno. Están disponibles en diversos 
tamaños, longitudes, diámetros y materiales. La barra es de cobre puro o de acero 
recubierto de cobre. El tipo recubierto se usa cuando la barra se entierra por 
medios mecánicos (impacto) ya que el acero usado tiene alta resistencia 
mecánica. La capa de cobre debe ser de alta pureza y aplicada electrolíticamente. 
Esto último asegura que el cobre no se deslice al enterrar la barra. En condiciones 
de suelo más agresivo, por ejemplo cuando hay alto contenido de sal, se usan 
barras de cobre sólido. Barras de acero inoxidable son más anódicas que el cobre 
y se usan ante riesgo de corrosión galvánica. Sin embargo, debe considerarse el 
hecho que el acero inoxidable tiene baja capacidad de transporte de corriente en 
comparación con el cobre.  
 
En cada extremo de la barra hay sectores tratados que permiten disponer de un 
extremo aguzado, un extremo con una cabeza endurecida o con hilo para atornillar 
barras adicionales. Es importante en el caso de barras recubiertas, que la capa de 
cobre se mantenga intacta en la sección fileteada (con hilo). Algunos fabricantes 
también tienen una barra taladradora de cabeza de cruz, que es particularmente 
útil si los acoplamientos de barra tienen un diámetro mayor que la barra. Se 
asegura que este tipo de cabeza permite enterrar hasta mayor profundidad. Las 
barras están disponibles en diámetros de 15 mm a 20 mm (cobre sólido) y 9,5 a 20 
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mm (acero recubierto de cobre). Las barras individuales tienen longitudes de 1, 2 a 
3 metros. También se dispone de secciones apantalladas de barra para uso, por 
ejemplo, cuando hay una capa de suelo altamente corrosivo, a través de la cual 
debe atravesar una barra profunda. La pantalla debe ser por ejemplo de PVC para 
prevenir contacto entre la barra y el suelo corrosivo. Por supuesto esta sección no 
contribuye a reducir el valor de impedancia, puesto que no está en contacto con el 
suelo. [14] 
 
En la Figura 16 se observa un sistema de puesta a tierra. 
Figura 16. Sistema de puesta a tierra. 
 
 
Fuente [10] 
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2. ESTADO ACTUAL DE LA RED DE COMUNICACIONES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE SEDE VICTORIA 
2.1 PLANO ESTRUCTURAL 
 
Para empezar a realizar el diseño físico de las redes se debe hacer un estudio 
estructural de cada uno de los salones y lugares de la institución, luego una 
revisión de la red a estudiar para conocer la condición actual de la misma y poder 
tomar decisiones futuras en su adecuación. Puesto que no hay documentación de 
las redes de telecomunicaciones y estructural, se tuvo como prioridad la 
elaboración de un plano estructural, lo cual fue la primera etapa del proyecto y 
permitió la realización de los diseños de la red de telecomunicaciones de la 
institución. 
 
En la Figura 18 se encuentra el plano estructural de la institución, el cual fue 
elaborado con medidas reales de la institución. Ver Anexo A 
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Figura 17. Plano estructural de la institución 
 
 
 
 
 
Fuente AutoCad® 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES 
A la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe Sede Victoria  tiene contratado el 
servicio de telefonía e internet con la empresa UNE EPM Telecomunicaciones 
S.A. 
 
En el cuadro 1 de la Figura 18  se pude conocer los dispositivos de voz y datos 
con los que cuenta la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe Sede Victoria. 
Figura 18. Inventario de la institución 
  
INVENTARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE SEDE 
VICTORIA 
CANTIDAD Descripción de la ubicación 
1 televisor Aula jardín. 
2 teléfonos Secretaría y rectoría. 
1 televisor Sala de sistema. 
1 módem Sala de sistemas. 
22 equipos de computo Sala de sistemas. 
1 rack Sala de sistemas. 
 
Después de las visitas realizadas a la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe 
Sede Victoria,  se observó que solo hay una forma de acceso a Internet en estas 
instalaciones y es en la sala de sistemas, la cual es por red inalámbrica lo que 
hace que acceso a Internet sea muy lento. 
 
Actualmente la Institución tiene una  sala de sistemas que no están en condiciones 
para facilitar el aprendizaje a los alumnos, puesto que tienen una distribución 
inadecuada de las computadoras, afectando de esta manera la relacion profesor-
estudiante y viceversa. 
 
La sala de sistemas cuenta con un regulador de 7 kVA de tal forma que reparte la 
energía de manera segura y eficiente a todos los equipos. 
 
Los problemas presentados en la sala de sistemas son:  
 
 La velocidad del Internet es muy baja para el manejo de 22 equipos.  
 La refrigeración no es la adecuada puesto que  no cuenta con ventiladores ni 
medios por donde pueda salir o entrar aire.  
 La distancia entre los equipos no es la adecuada pues  no cuenta con buenos 
pasillos para caminar y se corre el riesgo de enredarse con algún cable, 
también los muebles donde están puestos los equipos no son los más 
cómodos y se  mantiene deslizando la CPU ocasionando golpes a la 
estructura.  
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En las Figuras 19 a la 25, se puede observar el estado actual de la red de datos y 
los dispositivos con que cuenta la Institución. 
Figura 19. Canaleta datos y potencia 
 
Figura 20. Sala de sistemas (distribución de equipos). 
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Figura 21. Tablero de distribución general. 
 
Figura 22. Regulador de la sala de sistemas.  
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Figura 23. Rack ubicado en la sala de sistemas. 
 
Figura 24. Router al cual llega el servicio. 
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Figura 25. Conmutable de 16 puertos el cual no esta siendo utilizado. 
 
              
 
2.3 LEVANTAMIENTO PLANOS DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES 
 
Después de realizarse la inspección de la red de telecomunicaciones de la 
institución y tener un inventario de los equipos actuales con los que se cuenta, se 
prosiguió con hacer un levantamiento de la red actual. 
 
En la Figura 29 se observa el plano del estado actual. Ver Anexo B 
 
. 
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Figura 26. Estado actual 
 
 
Fuente AutoCad® 
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3. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE 
TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFEL URIBE 
URIBE SEDE VICTORIA 
3.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
Se realizó una encuesta para saber cuáles son las necesidades de la población 
que circula diariamente la Institución, se realizaron dos encuestas, una para 
docentes y personal administrativo, otra para estudiantes de primaria. En el Anexo 
F se pueden observar la encuesta y los resultados. 
3.2 PUESTA A TIERRA DE UN SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 
TBB (Telecommunications bonding backbone): Es un conductor de cobre usado 
para conectar la barra principal de tierra de telecomunicaciones (TMBG), con las 
barras de tierra de los armarios de telecomunicaciones y salas de equipos (TGB). 
Su función principal es la de reducir o igualar diferencias de potenciales entre los 
equipos de los armarios de telecomunicaciones. Se deben diseñar de manera de 
minimizar las distancias, el diámetro mínimo es de 6 AWG, no se admiten 
empalmes ni se admite utilizar cañerías de agua como "TBB". 
 
TGB (Telecommunications Grounding Busbar): Es el electrodo de  puesto a tierra 
ubicado en el armario de telecomunicaciones o en la sala de equipos, sirve de 
punto central de conexión de puesta a tierra de los equipos de la sala, debe ser 
una barra de cobre, de 6 mm de espesor y 50 mm de ancho mínimos. El largo 
puede variar, de acuerdo a la cantidad de equipos que deban conectarse a ella. 
En edificios con estructuras metálicas que están efectivamente enterradas y son 
fácilmente accesibles, se puede conectar cada TGB a la estructura metálica, con 
cables de diámetro mínimo 6 AWG. 
 
TMGB (Telecommunications main ground Busbar): Barraje  principal de puesto a 
tierra, ubicado en el cuarto de acometida. Es la que se conecta a la tierra del 
edificio, actúa como punto central de conexión de los TGB Típicamente hay un 
solo TMGB por edificio, debe ser una barra de cobre, de 6 mm de espesor y 100 
mm de ancho mínimos. El largo puede variar, de acuerdo a la cantidad de cables 
que deban conectarse a ella. 
 
La mayoría de los equipos electrónicos activos más recientes, necesitan tanto 
conexión a tierra eléctrica como de chasis. Las escalerillas, las bandejas para 
cableado y otros componentes también deben estar conectados y puestos a tierra. 
La secuencia recomendada para conectar a tierra es la siguiente: el punto de 
conexión del cable se conecta a tierra en el patch panel, y luego el panel es 
conectado al rack de equipos o a canalizaciones metálicas adyacentes. Como se 
muestra en la Figura 27 
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Figura 27. Puesta a tierra del rack 
 
Fuente [10] 
 
 
La ruta a tierra desde el rack de equipos o canalización metálica adyacente hacia 
el TGB debe seguir los requisitos del sistema de conexión a tierra de redes de 
telecomunicaciones. Los pasos de conexión a tierra dictados por los códigos 
aplicables son los mismos para los sistemas de cableado UTP (par trenzada de 
cobre con blindaje sobre los pares) y FTP (par trenzado de cobre con blindaje 
sobre y cada uno de los pares) [16]. Ver Figura 28 
Figura 28. Cable UTP, FTP 
 
Fuente [10] 
 
La barra principal de puesta a tierra de telecomunicaciones es colocada en un 
lugar conveniente, accesible y unido a través de un conductor que se dirige de la 
tierra del equipo al edificio como lo muestra Figura 29. 
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Figura 29. Interconexión de puesta a tierra 
 
Fuente [10] 
3.3 MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD 
 
Como en el momento la institución no cuenta con zonas verdes o lugares donde 
se pueda tomar un valor de resistividad del suelo, se  realizó un estudio para medir 
la resistividad del suelo lo cual nos originó la Figura 30. Ver Anexo C 
Figura 30. Medición de resistividad 
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El operador de red de la EEP (Empresas de Energía de Pereira) facilitó el valor de 
la corriente de cortocircuito monofásica para este lugar, la cual es de 1.812 kA. 
3.4 MEJORA DE LA RED  DE TELECOMUNICACIONES 
Se consideró ubicar en cada salón una salida de datos para el profesor. Para la 
oficina se tienen varias salidas de datos y de teléfono ya que son esenciales para 
estas. 
 
Para elaborar un buen diseño de una sala de sistemas es importante tener en 
cuenta quiénes serán sus usuarios, de esta forma se garantiza un buen diseño 
que satisfaga a sus usuarios.  
3.4.1 Diseños propuestos para las salas de sistemas 
Como la institución presta los servicios en los grados menores (primaria), se tomó 
como prioridad la red en anillo, puesto que las salas de sistemas deben garantizar 
que los alumnos tengan facilidad en la utilización de los equipos y facilitar así su 
aprendizaje. 
 
También en el diseño se decidió pasar la sala de sistemas a otro salón donde 
estará mejor ubicado y se quitaran los problemas de refrigeración además de los 
problema de espacio  Teniendo en cuenta el diseño mencionado anteriormente, se 
realizaron las siguientes simulaciones con las dimensiones reales de las salas de 
sistemas de la Institución Educativa con la ayuda del software DIALux, como se 
puede observar en las Figura 31. 
3.4.1.1 Red en estrella 
es una red en la cual las estaciones están conectadas directamente a un punto 
central y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de 
este. Los dispositivos no están directamente conectados entre sí, además de que 
no se permite tanto tráfico de información. Dada su transmisión, una red en 
estrella activa tiene un nodo central activo que normalmente tiene los medios para 
prevenir problemas relacionados con el eco.  
Figura 31. Red en estrella 
 
Fuente [14] 
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Figura 32. Propuesta para la sala de sistemas  
 
Fuente DIALux® 
3.5 DESCRIPCIÓN RED DE VOZ 
 La Institución no cuenta en este momento con una central telefónica, lo cual 
vemos indispensable, Se propone contar con una para satisfacer las necesidades 
de esta institución. Proponemos una central telefónica de 8 líneas para que la 
institución cuente con el número de puntos de voz que sean necesarios. En el 
cuadro 1 de la Figura 33. Se puede conocer la distribución de las líneas, que en 
este caso serían tres líneas y las restantes serian por si se necesitan. 
Figura 33. Distribución telefónica 
 
Extensión Ubicación 
1 Acceso 
2 Secretaria 
3 Rectoría 
3.6 DESCRIPCIÓN DE LOS RACKS 
 
El Rack1 está en el gabinete principal el cual está ubicado en la sala de 
informática. 
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La nomenclatura utilizada en el diseño de telecomunicaciones y con la cual es 
posible entender los planos y los esquemas de los racks, como por ejemplo 
(R1SW1P1) es la siguiente: 
 
R1: RACK 1 
SW1: SWITCH 1 
P1: PUERTO 1 
3.6.1 Rack 
El Rack1 es el principal, a este llega el enlace de la empresa prestadora del 
servicio. En la figura 35 se observa los dispositivos del Rack1. (Ver figura 35). 
Figura 34. Rack1 
 
Fuente [14]  
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En el cuadro 1 de la Figura 35 se encuentra la conexión interna del Router. 
Figura 35. Conexiones del Router.  
 
ROUTER SERVIDOR PROXI 
RACK  
SWITCH3 P1 
SWITCH 3 A SWITCH 1 P16 A P1 
SWITCH 1 A SWITCH 2 P24 A P1 
 
 
 
En el cuadro 1 de la Figura 36 se encuentra la conexión interna del Rack. 
Figura 36. Conexión Rack SW3 
 
RACK 1 
SWITCH 3 
PUERTO NOMENCLATURA UBICACIÓN 
P1 ROU1 SALA DE SISTEMAS 
P2 R1SW2P2 AULA 1 
P3 R1SW2P3 AULA 2 
P4 R1SW2P4 AULA 3 
P5 R1SW2P5 ADMISTRACION 
P6 R2SW2P6 SECRETARIA 
P7 R1SW2P7 AULA 4 
P8 R1SW2P8 AULA 5 
P9 R1SW2P9 AULA6 
P10 R1SW2P10 LIBRE 
P11 R1SW2P11 LIBRE 
P12 R1SW2P12 LIBRE 
P13 R1SW2P13 LIBRE 
P14 R1SW2P14 LIBRE 
P15 R1SW2P15 LIBRE 
P16 R1SW2P16 SWITCH 3 A SWITCH 1 
 
 
 
 
 
53 
 
En el cuadro 1 de la Figura 37 se encuentra la conexión del Rack con el SW1. 
Figura 37. Conexión Rack SW1 
 
RACK  
SWITCH 1 
PUERTO NOMENCLATURA UBICACIÓN 
P1 R1SW2P1 SWITCH 3 A SWITCH 1 
P2 R1SW2P2 SALA DE ISTEMAS 
P3 R1SW2P3 SALA DE ISTEMAS 
P4 R1SW2P4 SALA DE ISTEMAS 
P5 R1SW2P5 SALA DE ISTEMAS 
P6 R2SW2P6 SALA DE ISTEMAS 
P7 R1SW2P7 SALA DE ISTEMAS 
P8 R1SW2P8 SALA DE ISTEMAS 
P9 R1SW2P9 SALA DE ISTEMAS 
P10 R1SW2P10 SALA DE ISTEMAS 
P11 R1SW2P11 SALA DE ISTEMAS 
P12 R1SW2P12 SALA DE ISTEMAS 
P13 R1SW2P13 SALA DE ISTEMAS 
P14 R1SW2P14 SALA DE ISTEMAS 
P15 R1SW2P15 LIBRE 
P16 R1SW2P16 LIBRE 
P17 R1SW2P17 LIBRE 
P18 R1SW2P18 LIBRE 
P19 R1SW2P19 LIBRE 
P20 R1SW2P20 LIBRE 
P21 R1SW2P21 LIBRE 
P22 R1SW2P22 LIBRE 
P23 R1SW2P23 LIBRE 
P24 R1SW2P24 SWITCH 1 A SWITCH 2 
 
 
 
 
 
En el cuadro 1 de la Figura 38 se encuentra la conexión del Rack con el SW2 
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Figura 38. Conexión Rack SW2 
 
RACK  
SWITCH 2 
PUERTO NOMENCLATURA UBICACIÓN 
P1 R1SW3P1 SWITCH 1 A SWITCH 2 
P2 R1SW3P2 SALAD E SISTEMAS 
P3 R1SW3P3 SALAD E SISTEMAS 
P4 R1SW3P4 SALAD E SISTEMAS 
P5 R1SW3P5 SALAD E SISTEMAS 
P6 R2SW3P6 SALAD E SISTEMAS 
P7 R1SW3P7 SALAD E SISTEMAS 
P8 R1SW3P8 SALAD E SISTEMAS 
P9 R1SW3P9 SALAD E SISTEMAS 
P10 R1SW3P10 SALAD E SISTEMAS 
P11 R1SW3P11 SALAD E SISTEMAS 
P12 R1SW3P12 SALAD E SISTEMAS 
P13 R1SW3P13 SALAD E SISTEMAS 
P14 R1SW3P14 SALAD E SISTEMAS 
P15 R1SW3P15 SALAD E SISTEMAS 
P16 R1SW3P16 LIBRE 
P17 R1SW3P17 LIBRE 
P18 R1SW3P18 LIBRE 
P19 R1SW3P19 LIBRE 
P20 R1SW3P20 LIBRE 
P21 R1SW3P21 LIBRE 
P22 R1SW3P22 LIBRE 
P23 R1SW3P23 LIBRE 
P24 R1SW3P24 LIBRE 
 
Se cuenta con algunos puntos de acceso inalámbricos los cuales están 
encargados de entregar la conexión WI-FI a los lugares donde no se tiene acceso 
a una conexión física, estos se encuentran en la sala de sistemas. 
El gabinete principal se encuentra ubicado en la sala de sistemas de la institución, 
en ese se encuentran el Rack , el servidor proxy y la UPS. La entrada a este lugar 
debe ser restringida ya que cualquier manipulación indebida de algún componente 
allí presente puede ocasionar un daño en toda la red de telecomunicaciones. 
En la Figura 36 se muestra el plano del diseño de telecomunicaciones propuesto, 
basado en las necesidades de la Institución Educativa. Ver anexo D 
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Figura 39. Plano telecomunicaciones  
 
 
Fuente AutoCad® 
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4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
El presupuesto del proyecto se llevó a cabo, mediante la elaboración de una base 
de datos de los diferentes precios de los elementos utilizados en todo el proyecto, 
los cuales se observan en la Tabla 7. Anexo E 
Tabla 1. Base de datos precios 
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Con la tabla 1, donde se ven los precios de los materiales que serán usados se 
realizó una cotización individual para los equipos que se usarán en internet, 
televisión, telefonía, con sus bandejas y ductos. 
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Tabla 2 Presupuesto equipos.  
 
 
Tabla 3 Presupuesto cable UTP. 
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Tabla 4 Presupuesto cable coaxial. 
 
 
 
Tabla 5 Presupuesto Servicio telefonía, e internet. 
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Tabla 6 Presupuesto CCTV. 
 
 
Tabla 7 Presupuesto bandeja porta cables. 
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Tabla 8 Presupuesto telefonía. 
 
 
Tabla 9 Presupuesto conexión a tierra 
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Tabla 10 Presupuesto canaletas. 
 
 
 
Con los subtotales obtenidos de las tablas anteriores, y sumando los elementos 
requeridos para la mejora de la red de telecomunicaciones y mano de obra, se 
obtuvo el presupuesto total, como se muestra en la tabla 17. 
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Tabla 11 Presupuesto Total 
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5. CONCLUSIONES  
 
 El estado actual de la red, hace necesario una mejora que brinde las 
garantías obligatorias para el buen funcionamiento de la misma, puesto que 
se presentan problemas en el diseño ya que no cumplen con la 
normatividad vigente. 
 Al realizar el trabajo se encontraron varias dificultades al obtener 
información de las redes de la Institución puesto que no hay una persona 
encargada de la sala de sistemas. 
 
 Aunque este proyecto no sea llevado a cabo, es importante para la 
institución educativa contar con los planos entregados en este, puesto que 
en la actualidad no cuentan con documentos de este tipo. 
 
 Se puede concluir que es importante hacer estas propuestas de 
mejoramiento a las Instituciones tanto grandes como pequeñas, pues esto 
facilita que estas tengan conocimiento de nuevas y mejores tecnologías. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda a la institución hacer cambio de sus equipos ya que esta es una 
tecnología obsoleta.  
 
 Es recomendable que los computadores cuenten con software legales y 
actualizados para así hacer mejor uso de ellos y poder implementar programas 
de monitoreo en cada equipo. 
 
 Se recomienda instalar una UPS (uninterruptible power supply) de tipo on-line 
ya que si se presenta algún apagón en la red eléctrica, ella dará energía por un 
tiempo limitado, el cual dará lugar para que se puedan guardar los trabajos que 
se estén realizando y apagar los equipos correctamente. 
 
 Cabe anotar que el presupuesto entregado en el proyecto, puede variar a futuro 
debido a cambios de proveedor o cambios en los precios de los productos. 
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